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ВСТУП 
 
Виснаження світових паливно-енергетичних ресурсів, постійно зрос-
таючі потреби споживачів, що неминуче викликають підвищення цін на 
енергоносії, як на світовому ринку, так і в Україні, загострило проблему 
впровадження енергозберігаючих технологій.   
Використання сонячної енергії для теплопостачання індивідуальних, 
комунальних та промислових об’єктів займає важливе місце  в розвитку 
поновлювальної енергетики. Цьому сприяє наявність ресурсної та техноло-
гічної бази, кліматичних умов, які дозволяють використовувати сонячні 
установки (СУ) в будь-якому регіоні країни, досвід експлуатації достатньої 
кількості експериментальних геліотехнічних установок, що мають досить 
сприятливі терміни окупності. 
Розрахунки показують, що при переведені на альтернативне тепло-
постачання 10% індивідуальних споживачів південних регіонів України, 
можливо досягти економії 0,17млн. тонн умовного палива за рік, а при 
ефективному використанні тільки сонячного випромінювання середньо-
річною енергією 4300 МДж/м2 можна забезпечити потреби споживачів в 
опаленні  до 25%, а у гарячому водопостачанні до 50%. 
Основними причинами, що стримують впровадження систем альтер-
нативного теплопостачання, є високий рівень початкових капітальних ви-
трат, добова та сезонна нерівномірність виробництва енергії, а також жор-
стка залежність від кліматичних умов. З урахуванням кліматичних умов 
України, обов’язковою умовою для практичного використання систем аль-
тернативного теплопостачання на базі джерела поновлювальної енергії є 
використання резервного (додаткового) традиційного джерела енергії.  
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1 Мета розрахункової роботи 
 
Розрахункова робота спрямована на ознайомлення студентів з мето-
дикою вибору і розрахунку автономної системи гарячого водопостачання  
(ГВП) об’єкту на базі сонячного колектора (СК). Виконання розрахунків 
дозволить студентам поглибити знання з дисципліни «Нетрадиційні та по-
новлювальні джерела енергії», визначати сонячний потенціал для певної 
місцевості, розраховувати та обирати обладнання для покриття теплового 
навантаження об’єкту, навчитися користуватися довідковою літературою і 
каталогами фірм-виробників обладнання.  
 
2 Завдання на розрахункову роботу 
 
Розрахувати автономну систему гарячого водопостачання котеджу з 
використанням сонячного колектора та традиційного джерела енергії. Бу-
дівля, в якій мешкає m людей, розташована в місцевості – М. Витрата га-
рячої води однією людиною становить N літрів води за добу. СК встанов-
лений під кутом s до горизонту з орієнтацією на південь. В теплогенерато-
рі (котлі) з коефіцієнтом корисної дії ТГ використовується органічне па-
ливо – П з теплотою згоряння - QРН. Визначити енергетичну, екологічну та 
економічну доцільність впровадження даної системи. 
 
3 Порядок виконання та оформлення завдання 
 
Розрахункова робота складається з наступних розділів: 
1. Визначення навантаження на ГВП даного об’єкту та сонячного по-
тенціалу місцевості. 
2. Вибір типу колектора та розрахунок його площі і кількості тепло-
ти, яку ця установка може виробити за певний період року.  
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3. Розрахунок ступеня заміщення палива. 
4. Проведення техніко-економічного аналізу використання сонячної 
установки. 
5. Розрахунок зменшення шкідливих викидів при використанні СУ. 
6. Проведення спрощеного розрахунку характеристик СУ за номо-
грамою фірми Sintsolar. 
7.  Висновки по роботі. 
Пояснювальна записка до розрахункової роботи повинна бути вико-
нана на аркушах А4 з рамкою і супроводжуватись відповідними схемами, 
рисунками та поясненнями до них.  
 
4 Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи 
 
Традиційною схемою більшості систем сонячного теплопостачання 
(ССТ) є двоконтурна з використанням СК і акумуляцією отриманої енергії 
в баку-акумуляторі (рис.1). 
 
4.1 Визначення теплового навантаження об’єкту на ГВП 
 
 Фактичне навантаження гарячого водопостачання житлових будин-
ків, тобто кількість теплоти, необхідна для нагрівання води на потреби до-
машнього господарства, сильно залежить від звичок мешканців будівлі. 
Добова витрата гарячої води GД, л/доба, визначається з рівняння: 
ДG N m  ,       (1) 
де N - норма споживання однією людиною гарячої води з температу-
рою 55 °С за добу, яка приймається за нормами проектування внутрі-
шнього водопроводу будівель [1]. Для сонячних систем гарячого во-
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допостачання житлових будівель рекомендується приймати норму 
споживання гарячої води 85 л/(люд. доба); 
m – кількість мешканців; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Двоконтурна схема системи сонячного теплопостачання з ви-
користанням СК і акумуляцією отриманої енергії в  
баку-акумуляторі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Графік середнього споживання води протягом доби. 
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Річна витрата гарячої води GРІК , л/рік, складає: 
PIK ДG G 365  .      (2) 
Добова потреба в тепловій енергії – ДГВПQ  для гарячого водопоста-
чання житлових будинків розраховується за формулою: 
Д Д1163 B BГВПQ , G ( t t ),     (Вт·год)/доба 
Д 6 Д4 19 10 B BГВПQ , G ( t t ),

      ГДж/доба  (3) 
де tГВ - температура гарячої води, приймається 55 °С; 
tXВ = 15 
0С - температура холодної води в літній період та tX =5 
0С в 
зимовий період. В роботі вважати, що температура холодної води 
стала і дорівнює 15 0С. 
 
4.2 Визначення сонячного потенціалу місцевості 
 
Для розрахунку наявної кількості сонячної енергії, яка потрапляє на 
поверхню СК, необхідно знати кути падіння сонячних променів на горизо-
нтальну поверхню в даному місці та в кожний момент часу [2].  
Положення деякої точки А на земній поверхні відносно сонячних 
променів в даний момент часу визначається трьома основними кутами – 
широтою місця положення точки , годинним кутом  і схиленням           
Сонця  (рис. 3). Широта  - це кут між лінією, що з’єднує точку А з 
центром Землі О, та її проекцією на площину екватора. Годинний кут  - 
це кут, що вимірюється в екваторіальній площині між проекцією лінії ОА 
та проекцією лінії, що з’єднує центри Землі та Сонця. В сонячний полу-
день =0, а 1 година відповідає 15°. Схилення Сонця  - це кут між лінією, 
що з’єднує центри Землі та Сонця, та її проекцією на площину екватора. 
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а)       б) 
Рис. 3. Кути, які характеризують положення точки на земній поверхні (а)  
і похилої поверхні колектору відносно сонячних променів (б). 
 - широта місцевості;  - годинний кут; і - кут падіння сонячних променів 
на похилу поверхню СК;  - схилення Сонця; аП - азимут похилої поверхні; 
 - кут висоти Сонця; аС - азимут Сонця; s – кут нахилу поверхні СК. 
 
 
Схилення Сонця  протягом року безперервно змінюється від            
–23027/ в день зимового сонцестояння 22 грудня до +23027/ в день літнього 
сонцестояння 22 червня і дорівнює нулю в дні весіннього й осіннього рів-
нодення (21 березня та 23 вересня). 
Схилення Сонця в певний день визначається за табл. Д1 або за фор-
мулою: 
284
23 45 360
365
n
, sin
 
  
 
,        (4) 
де n - порядковий номер дня, відрахований від 1 січня. В якості n зви-
чайно береться номер середнього розрахункового дня місяця для         
I - XII місяців року. 
Дані для n та  для середнього дня I - XII місяців наведені в табл.1. 
Теплова потужність сонячної установки, розташованої в певній міс-
 В/ 
В 
 
А/ 
А 
 О 
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цевості на широті , залежить від теплового потоку, який складається з 
прямого HB  та розсіяного HD сонячного випромінювання, що поступає на 
горизонтальну площину. Сонячна радіація визначається з кліматичних до-
відників [3] або з табл. Д1. 
Таблиця 1 
місяць січень лютий березень квітень травень червень 
n 17 47 75 105 135 162 
, град –20,9 –13 –2,4 9,4 18,8 23,1 
 
місяць липень серпень вересень жовтень листопад грудень 
n 198 228 258 288 318 344 
, град 21,2 13,5 2,2 –9,6 –18,9 –23 
 
Величина питомої теплової енергії qі, Вт·год/м
2
, що надходить на      
1 м2 похилої поверхні сонячного колектора за i-ту годину безхмарного дня, 
визначається за формулою [4]: 
i B D B B D
cos( s )cos cos sin( s )sin
q H H H R H
cos cos cos sin sin
    
    
  
    

,   (5) 
де HВ і HD  – питомі теплові потоки, Вт/м
2
, прямого та розсіяного соняч-
ного випромінювання, що падає на горизонтальну поверхню на широті 
населеного пункту при безхмарному небі і розраховується за даними 
табл. Д1. RВ – коефіцієнт перерахунку прямої сонячної радіації на похи-
лу поверхню з південною орієнтацією. s – кут нахилу поверхні сонячно-
го колектору до горизонту. Годинний кут  дорівнює нулю в полудень 
для колекторів орієнтованих на південь; через кожну годину значення 
годинного кута змінюється на 15° зі знаком плюс від 12 годин до ранку 
або мінус від 12 годин до вечора. Наприклад, в 11 годин  = +15°, а в 13 
годин  = -15°.  
При розрахунках за формулою (5) треба враховувати тільки ті зна-
чення, які задовольняють умовам:  
  0 ( )90 ; ; 0С З Barccos tg s tg R           , 
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де С(З).- годинний кут сходу (заходу) сонця на похилу поверхню. 
Питомий тепловий потік q/і, Вт·год/м
2
, що надходить на 1 м2 похилої 
поверхні сонячного колектора за i-ту годину за реальних умов хмарності та 
втрат теплоти, визначається за рівнянням: 
1i
/
iq q     ,     (6) 
де O - коефіцієнт, що враховує реальні умови хмарності, який можна 
розрахувати за формулою:  
 o D
 



 


,      (7) 
де HP – сумарна енергія прямого та розсіяного сонячного випромі-
нювання, що падає на горизонтальну поверхню в населеному пункті 
за добу за реальних умов хмарності. Величина HP наведена в кліма-
тологічних довідниках [5,6]. 
(HВ + HD ) – сумарна енергія прямого та розсіяного сонячного випро-
мінювання;  
1 – коефіцієнт, що враховує ступінь прозорості атмосфери, величина 
його коливається від 0,8 в промислових районах до 1 в курортній зоні. 
Для гірських курортів 1 = 1,1. 
Коефіцієнти O для деяких міст України, розраховані за формулою 7, 
наведені в табл. Д2. 
Питомий тепловий потік qКі, Вт·год/м
2, що корисно використовуєть-
ся в системі гарячого водопостачання щогодини за реальних умов хмарно-
сті та втрат теплоти, визначається за формулою: 
1 23 3K i K
K /
i iq q q                  (8) 
де 2 - коефіцієнт, що враховує втрати, обумовлені нестаціонарним 
теплообміном при змінній хмарності. Рекомендується приймати        
2 = 0,9. 
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3 – коефіцієнт, що враховує втрати теплоти від сонячного колектора 
до споживача. Величина цього коефіцієнта приймається 0,85 для 
централізованих  систем  гарячого  водопостачання, а для локальних 
водонагрівачів - 0,98.  
K - коефіцієнт корисної дії сонячного колектора, який залежить від 
його конструкції. 
Дані про залежність K = f (tK - tO) повинні повідомлятися виробни-
ком сонячного колектору , де tK - температура підігрітої в колекторі води, а 
tO  - температура оточуючого колектор повітря. При відсутності цих даних 
рекомендується використовувати графіки рис.4 або в діапазоні різниці    
температур 20 - 55 0С для плоского колектора визначати з залежності: 
K = 0,82–0,007 (tK - tO).      (9) 
Температура tK визначається проектом і зазвичай приймається рів-
ною 55 °С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Залежність ККД сонячних колекторів від різниці температур нагрі-
тої води та навколишнього повітря: 
1 – вакуумний трубчастий СК; 2 – плоский СК с селективним покриттям; 
3 – плоский СК. 
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Температура tO - це середньоденна температура атмосферного повіт-
ря розрахункового місяця, яка визначається за формулою: 
tO= tСР+0,3·Аt,       (10) 
де tCP та At - середньодобова температура повітря та максимальна ампліту-
да коливань добових температур розрахункового місяця, приймаються за 
нормами [6]. Максимальна амплітуда температури повітря – різниця між 
максимальним і мінімальним значеннями температури повітря протягом 
доби за багатолітній період. 
Температури tO для деяких міст України, які розраховані за форму-
лою (10), наведені в табл. Д2. 
Площа A, м2, сонячних колекторів визначається за формулою: 
Д
ГВП
max
K
i
i
Q
A
q

 
  
 

,      (11) 
де  - коефіцієнт інвестора, величина якого планується в залежності від 
бажаного ступеню заміщення сонячною енергією традиційних енергоно-
сіїв, 0,5    1,0;  
max
K
i
i
q
 
  
 
 , (Вт·год)/(м2 доба) – сума добових значень питомої енергії 
випромінювання, розрахованих за формулою (6) у самому теплому міся-
ці періоду, протягом якого повинен працювати сонячний водопідігрівач.  
Об’єм бака-акумулятора V, м3, визначається за добовими графіками 
підігріву води в установці й водоспоживання, а при їх відсутності – в       
залежності від кліматичного району за формулою [7]: 
 0 06 0 08V , ... , A .      (12) 
Приймають більше значення для IV кліматичного району рис.5. 
Кількість теплової енергії Wj
M, (кВт·год)/місяць, виробленої соняч-
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ним водопідігрівачем, розраховується окремо для кожного j - го місяця ро-
боти за формулою: 
310 zM Kj j i
i
W q A    ,      (13) 
де zJ – кількість діб у j - ому місяці; A - площа, м
2, встановлених соняч-
них колекторів. 
K
i
i
q  – сума добових значень питомої енергії випромінювання, розра-
хованих за формулою (6) для j - го місяця; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.5. Інтенсивність сонячного випромінювання на території України. 
 
Річне виробництво теплоти WРІК, (кВт·год)/рік, в сонячній установці 
визначається як сумарна кількість теплової енергії, що виробляється в ко-
жному j-ому місяці: 
ІК
n
j
j
W W  ,      (14) 
І зона -  1350 кВтгод/м2; 
ІІ зона - 1250 кВтгод/м2; 
ІІІ зона - 1150 кВтгод/м2; 
ІV зона - 1000 кВтгод/м2. 
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де n - період роботи сонячної установки, місяців.    
Питоме виробництво теплової енергії, віднесене до 1 м2 сонячного 
колектора, складає: 
w
W
A

 .       (15) 
 
4.3 Розрахунок ступеня заміщення традиційного палива 
 
При проектуванні систем ГВП з використанням сонячних колекторів 
необхідно виходити з того, що економічно доцільно покривати за рахунок 
сонячної енергії лише певну частку fРІК річного теплового навантаження 
Q
РІК
, а іншу її частину, а саме (1- fРІК) Q
РІК
 , повинно забезпечувати резерв-
не (додаткове) джерело енергії. Величина fРІК залежить від характеристик 
геліосистеми та кліматичних даних, а також від вартості системи та пали-
ва, але зазвичай вона не перевищує 0,5, а для сезонних установок може до-
сягати 0,75 та більше (за сезон) [4]. 
Коефіцієнт заміщення можна обчислити за декількома методика-
ми: за методикою Харченко [8], Даффі [9] та за допомогою програмно-
го забезпечення RETScreen [10].  
Ступінь заміщення теплового навантаження за певний період можна 
визначити з рівняння: 
H ДЖ
H H
Q Q W
f
Q Q

  ,      (16) 
де W  - теплопродуктивність сонячної установки за певний період;  
HQ  - сума навантажень опалення та гарячого водопостачання за пев-
ний період; ДЖQ  - загальна місячна кількість енергії отриманої від 
дублюючого джерела за певний період. 
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Вважаємо, що в рівнянні (16) втрати теплоти в баку-акумуляторі у 
порівнянні з W , HQ  і ДЖQ  невеликі і дорівнюють нулю. 
За методикою Харченко місячна частка сонячної енергії (ступінь за-
міщення палива) f М  в покритті навантаження на ГВП для житлових        
будинків обчислюється за формулою:  
( )
1
M M MM
H ДЖ ДЖМ
M M M
H Н Н
Q Q QW
f
Q Q Q

    ,    (17) 
де zM M ДH ГВП jQ Q Q    – місячне теплове навантаження на ГВП;  
MW та MДЖQ  - місячна кількість теплової енергії, яка забезпечується 
сонячною установкою та додатковим джерелом енергії. 
Річна частка сонячної енергії f РІК в покритті навантаження визнача-
ється: 
 
 
 
 
1 1
1 1
.
n n
M M
j H
j jРIK
n n
M M
H H
j j
W f Q
f
Q Q
 
 
 
 
 
 
   (18) 
Зменшення річної витрати традиційного палива В, кг/рік (м3/рік), при 
використані сонячного колектора знаходять з рівняння:  
  
1
T
n
M
j H
j
Р
H
f Q
B
Q 




,     (19) 
де QРН  - нижча теплота згоряння палива (масова або об’ємна); 
ТГ - коефіцієнт корисної дії теплогенератора (котла).  
Розглянемо визначення коефіцієнту заміщення f за методикою [9]. 
Метод враховує середньомісячні значення метеорологічних парамет-
рів і може бути використаний для визначення довгострокових теплових 
характеристик ССТ в залежності від основних конструктивних параметрів 
цієї системи. 
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Корисна енергія KQ , яка відводиться з колектора в даний момент ча-
су – це різниця кількості сонячної енергії, поглиненої пластиною колекто-
ра,  і кількості енергії, що втрачається в оточуюче середовище. Рівняння 
для розрахунку плоского колектора має вигляд: 
    ,T BxK R L HCn PQ A F I U t t        (20) 
де A  - площа сонячного колектора, м2; RF - коефіцієнт відведення те-
плоти від колектора; 
TI  - густина потоку сумарної сонячної радіації у 
площині колектору, Вт/м2;  - пропускна здатність прозорих покриттів 
по відношенню до  сонячного випромінювання;  - поглинальна здат-
ність пластини колектора по відношенню до сонячного випроміню-
вання;  
n
 - оптичний ККД сонячного колектора, визначений з дос-
ліджень при надходженні сонячної радіації по нормалі до поверхні 
колектора; 
L
U  - повний коефіцієнт теплових втрат колектора, 
Вт/(м2·0С); BxPt  - температура рідини на вході у колектор, 
0С; tHC -
температура навколишнього середовища, 0С.  
Сонячна радіація, яка падає на колектор, в будь-який момент часу 
складається з трьох частин: прямої радіації, дифузної радіації і радіації, ві-
дбитої від землі або оточуючих предметів, кількість якої залежить від кута 
нахилу колектора до горизонту і характеристик цих предметів. Пряма со-
нячна радіація являє собою пучок майже паралельних променів, які не за-
знають зміни напряму при проходженні крізь атмосферу. Дифузна сонячна 
радіація надходить на поверхню Землі з різних напрямків. 
В рівнянні (20) добуток повного коефіцієнта втрат LU  і різниці тем-
ператур  BxP HCt t  являє собою втрати теплоти від поглинальної пластини 
за умови, що її температура всюди дорівнює температурі рідини на вході. 
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При нагріванні рідини пластина колектора має більш високу температуру, 
ніж температура рідини на вході, що є необхідною умовою переносу теп-
лоти від пластини до рідини, тому фактичні втрати теплоти від колектора  
більші значення добутку  BxL P HCU t t . Різниця втрат враховується за до-
помогою коефіцієнта відведення теплоти RF . 
Повний коефіцієнт втрат LU дорівнює сумі коефіцієнтів втрат крізь 
прозору ізоляцію, днище і бічні стінки. Для колектора сума останніх двох 
коефіцієнтів складає приблизно 0,5 – 0,75 Вт/(м2 К). Коефіцієнт втрат крізь 
прозору ізоляцію залежить від температури поглинальної пластини, кіль-
кості і матеріалу прозорих покриттів, ступеня чорноти пластини в інфра-
червоній частині спектру, температури оточуючого середовища і швидкос-
ті вітру. 
Коефіцієнт відведення теплоти RF  дорівнює відношенню фактичної 
корисної енергії, коли температура рідини в колекторі збільшується у на-
прямку потоку, до корисної енергії, коли температура всієї поглинальної 
пластини дорівнює температурі рідини на вході. Цей коефіцієнт залежить 
від витрати рідини через колектор і конструкції поглинальної пластини 
(товщини, властивостей матеріалу, відстані між трубками і т.п.) і майже не 
залежить від інтенсивності сонячної радіації і температур поглинальної 
пластини і оточуючого середовища. 
Основні характеристики сонячних колекторів визначаються в ре-
зультаті випробувань за стандартною методикою на експериментальному 
стенді в стаціонарних умовах, які повинні відповідати реальним умовам 
роботи колектора. В процесі досліджень заміряють густину потоку падаю-
чої сонячної радіації  ІТ, температуру зовнішнього повітря tНС, витрату G і 
температуру рідини на вході BxPt  і виході 
Bux
Pt  з колектора та розраховують 
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корисну енергію з рівняння:  
 Bux BxK P P PQ A G c t t    ,     (21) 
де G – масова витрата на 1 м2 площі колектора;  
Рс - теплоємність рідини. 
За результатами досліджень визначається ефективність колектора 
K
T
Q
A I
 

        (22) 
Результати випробувань краще всього представити у вигляді графіка 
залежності миттєвої ефективності колектора від параметра 
Bx
P HC
T
t t
I


  
(рис. 6). В основі такої форми представлення дослідних даних лежить рів-
няння (20). Якщо поділити обидві частини цього рівняння на TI A , отрима-
ємо наступний вираз  ефективності колектора 
( )
( )
Bx
P HCK
R n R L
T T
t tQ
F F U
I A I
 

   .   (23) 
За умови LU =const залежність ефективності колектора від параметра 
Bx
P HC
T
t t
I


  лінійна. При цьому значення  R nF   - це ордината точки 
перетину прямої даного колектора з вертикальною віссю, а R LF U  дорів-
нює від’ємному значенню кутового коефіцієнта прямої. 
При відсутності результатів досліджень колектора певного виробни-
ка значення R LF U  і  R nF   можна оцінювати з рис.6.  
В місцевості, де можливе замерзання рідини в колекторі, сонячні 
установки часто виконують двоконтурними з проміжним теплообмінни-
ком, який розташований в баку-акумуляторі (див. рис. 1). При цьому в 
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контурі колектора використовують розчин антифризу, а в контурі 
акумулятора – воду. Хоча цей теплообмінник не є частиною колектора, 
доцільно ввести поняття ефективного коефіцієнта відведення теплоти /RF , 
підстановка якого в рівняння (20) замість RF  дозволяє розрахувати харак-
теристики колектора з урахуванням впливу теплообмінника. 
/
R
R
F
F
 - попра-
вочний коефіцієнт, який враховує вплив теплообмінника. Він приймає 
значення від 0 до 1 та характеризує зменшення корисної енергії колектора 
за рахунок застосування двоконтурної схеми відведення теплоти з промі-
жним теплообмінником.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Ефективність колекторів різного типу з рідинним теплоносієм. 
1 - з одним прозорим покриттям та матово-чорною поглинальною пове-
рхнею; 2 - з двома прозорими покриттями та неселективною поглинальною 
поверхнею; 3 - з одним прозорим покриттям та селективною поглинальною 
поверхнею; 4 - з двома прозорими покриттями та селективною поглиналь-
ною поверхнею. 
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Значення поправочного коефіцієнта 
/
R
R
F
F
 визначають в залежності від 
параметрів колектора, масових витрат в теплообміннику та його ефектив-
ності С: 
 
 
1
/
1 1
P
CP
R
R
R L K
MIN
K
G cF A F U
F CG c 

   
             
 ,   (24) 
де  P KGc  - водяний еквівалент теплоносія контуру колектора; 
 MIN P MINC G c  - менший з двох водяних еквівалентів у теплооб-
міннику. Якщо масові витрати рідин у теплообміннику однакові, то 
СМІN розраховують по потоку рідини у контурі колектора, так як теп-
лоємність розчину антифризу менша за теплоємність чистої води. За-
лежність коефіцієнта /R RF F  від параметрів    P R LKG c F U   та 
 C MIN P KC A G c     показана на рис. 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. Поправочний коефіцієнт, який враховує вплив теплообмінни-
ка бака-акумулятора на відведення теплоти з колектора. 
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Фізичний зміст коефіцієнта 
/
R
R
F
F
 полягає у тому, що його величина ви-
значає розмір компенсації за створення окремого циркуляційного контуру 
для відведення теплоти з колекторів. Наприклад: при 
/
0,97R
R
F
F
  площа со-
нячних колекторів двоконтурної установки повинна бути на 3% більше, 
ніж аналогічної одноконтурної установки, щоб забезпечити ту ж саму кі-
лькість корисної енергії. 
За методикою [9], коефіцієнт заміщення f емпірично можна 
пов’язати з двома безрозмірними комплексами: 
 / 100
,
R L HC
M
H
A F U
X
Q
t  
     (25) 
 / z
,
jR T
M
H
A F H
Y
Q

       (26) 
де   - число секунд в місяці; 
100 - базисна температура, 0С; 
HCt  - середньомісячна температура навколишнього середовища, 
0С; 
M
H
Q  - місячне теплове навантаження на теплопостачання, Дж/місяць; 
TH  - середньомісячний денний прихід сумарної сонячної радіації на 
похилу поверхню колектора, Дж/(м2 доба): 
33 6 10T
/
i
i
H , q   ,      (27) 
zj- число днів в місяці; 
   - середньомісячний оптичний ККД сонячного колектора (приве-
дена поглинальна здатність). 
Безрозмірні комплекси X  та Y  мають певний фізичний зміст: Y  мо-
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жна трактувати як відношення кількості енергії, яка поглинається колекто-
ром протягом місяця, до повного місячного теплового навантаження; X  - 
відношення місячних теплових втрат колектора при базисній температурі 
до повного місячного теплового навантаження. 
Для зручності розрахунків значень Х та Y формули (25) та (26) мож-
на записати в іншому вигляді: 
 
/
100
,
R
R L HC
R
M
H
F
A F U
F
X
Q
t 
 
 
 
 
 
     (28) 
 
 
 
/
z
,
j
R
R Tn
R n
M
H
F
A F H
F
Y
Q



  
   
   
         (29) 
де 
 
 
n


 - коефіцієнт, який враховує орієнтацію поверхні колектора. 
Якщо кут нахилу СК до горизонту знаходиться в проміжку між         
(-150, +150), а його орієнтація відмінна від південної не більше ніж 
на 150, то коефіцієнт 
 
 
n


 для всіх місяців опалювального сезону до-
рівнює 0,96 для колекторів з одинарним склінням або 0,94 – з подвій-
ним склінням. Для більш точного визначення даного коефіцієнта за-
стосовується методика [4]. 
Якщо теплове навантаження MMH ГВПQ Q  складається тільки з наван-
таження на ГВП, то наведена методика має бути скорегована введенням 
поправочних коефіцієнтів.  
Тому, якщо місячні значення X помножити на поправочний коефіці-
єнт, то даний метод використовується для визначення місячних значень f 
для системи сонячного гарячого водопостачання. Поправочний коефіцієнт 
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для системи гарячого постачання дорівнює: 
11,6 1,18 3,86 2,32
100
CK HC
HC
B XBX
X
t t t
t
     

.                     (30) 
Залежність між X, Y та f можна представити у графічному вигляді 
(рис.8) або наступним рівнянням: 
2 2 31,029 - 0,065 - 0,245 0,0018 0,0215f Y X Y X Y   , (31) 
де 0 3Y   та 0 18X  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8. Визначення коефіцієнта заміщення f для сонячної установки з 
рідким теплоносієм. 
 
Іншим способом розрахунку значення коефіцієнту заміщення є за-
стосування програмного забезпечення RETScreen [10]. Основним приз-
наченням цієї програми є енергетичний, техніко-економічний і екологіч-
ний аналіз проектів з використанням чистої енергії: пасивного сонячного 
опалення, малих ГЕС, комбінованого виробництва теплоти та електроенер-
гії, опалення з використанням біомаси, повітряного сонячного опалення, 
водяного сонячного опалення і т.п. 
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Кліматичні дані, які використовуються для розрахунків в програм-
ному забезпеченні RETScreen, вибираються в залежності від місця розта-
шування об’єкту, наприклад для Києва рис. 9, та заповнюються таблиці 
вихідних даних та характеристики СК рис. 10. 
Результати розрахунків наведено на рис. 11. 
 
4.4 Вибір обладнання сонячної установки для ГВП 
 
За результатами розрахунків теплового навантаження на ГВП, соня-
чного потенціалу місцевості та площі колектора обрати тип та кількість 
колекторів, бак-акумулятор та допоміжне обладнання або комплект соняч-
ної системи ГВП виробництва провідних фірм. 
 
4.5 Техніко-економічний аналіз використання сонячної установки 
 
Для перевірки ефективності та доцільності впровадження запропо-
нованого варіанту виконують техніко-економічний та екологічний аналіз. 
Економічну доцільність проекту можна попередньо оцінювати, а та-
кож порівнювати з альтернативними проектами на підставі розрахунку 
простого терміну окупності капітальних вкладень PP (Payback Period) , що 
є відношенням початкових інвестицій до річної економії коштів (вважаючи 
її незмінною протягом періоду експлуатації). 
Для розрахунку терміну окупності необхідно визначити наступні ве-
личини: 
– капітальні витрати (Invested Capital, IC) – витрати на придбання та 
установку всіх необхідних елементів сонячної установки: сонячного коле-
ктора; бака-акумулятора, насосного модуля; контролера з необхідною ар-
матурою, а також витрати на монтаж установки; 
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– потік коштів (Cash Flow, CFt). Для кожного розрахункового періо-
ду t (зазвичай року) потік коштів визначається як різниця між вигодою 
(Profit, Pt) та зміною (різницею після та до запровадження проекту) екс-
плуатаційних витрат (Maintenance Costs, MCt). Вигода означає економію 
коштів на гарячу воду, електроенергію чи паливо завдяки реалізації проек-
ту, а експлуатаційні витрати включають в себе витрати на обслуговування 
установки, а також на електричну енергію, спожиту насосом, контролером 
та іншим додатковим обладнанням. Для автономної та централізованої си-
стеми ГВП для кожного року потік коштів розраховується за наступними 
рівняннями, відповідно: 
 FCF B C МС МС    ,     (32) 
 PIK PIKВCF G C f МС МС      ,   (33) 
де B та FC  – відповідно річна витрата та вартість одиниці палива 
(або електричної енергії) на нагрівання води;  
МС , МС  – відповідно експлуатаційні витрати до та після встанов-
лення сонячної установки; 
СГВ – тариф на гарячу воду для даного споживача. 
Простий термін окупності обчислюється за формулою: 
1
min( )
n
t
t
PP n CF IC

  
  
  
      (34) 
У випадку незмінності потоку коштів у всіх розрахункових періодах, 
простий термін окупності можна розрахувати як відношення капітальних 
витрат та річного потоку коштів:  
IC
PP
CF
 .       ()  
Простий термін окупності не відображає реальні терміни окупності 
проекту, тому його доцільно використовувати тільки для порівняння інвес-
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тиційної привабливості проектів між собою. Для більш точної оцінки еко-
номічної привабливості проекту необхідно врахувати зміну цінності гро-
шових коштів з часом. Для цього використовується ставка дисконтування 
i, яка визначається за очікуваним рівнем інфляції та/або вартістю альтерна-
тивного вкладення коштів (наприклад, ставкою банківського відсотку), з 
врахуванням невизначеності та можливих ризиків. 
При дисконтуванні виконується перерахунок сум майбутніх грошо-
вих потоків на їх вартість в поточний момент. Формула дисконтування за-
писується наступним чином: 
(1 ) ttPV FV i
   ,      (35) 
де PV (Present Value), FVt (Future Value) – відповідно теперішня і 
майбутня вартість у t-му періоді, грн.; 
i – ставка дисконтування, відносні одиниці; 
t – час з впровадження проекту (порядковий номер року); 
(1 ) ti  – коефіцієнт дисконтування для t-ого періоду.  
Основні характеристики для оцінки економічної привабливості про-
екту з урахуванням дисконтованої вартості включають чисту приведену 
вартість (прибуток) NPV (Net Present Value), індекс прибутковості PI  
(Profitability Index), дисконтований термін окупності DPP (Dynamic       
Payback Period) та внутрішню норму прибутковості IRR (Internal Rate of 
Return). Для розрахунку цих параметрів необхідно задатися терміном реа-
лізації проекту N (наприклад, очікуваний термін роботи сонячного колек-
тора), а також визначити потік коштів CFt для кожного періоду часу (най-
частіше року) t з моменту запровадження проекту. Для початкового (ну-
льового) року потік коштів зазвичай є рівним початковим капіталовкла-
денням IC зі знаком «-», а для наступних років обчислюється згідно рів-
нянь (32), (33). 
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Чистий приведений прибуток, який можна розглядати як загальний 
прибуток інвестора, визначається як: 
0 1(1 ) (1 )
N N
t t
t t
t t
CF CF
NPV IC
i i 
   
 
  .    (36) 
Якщо NPV>0 в кінці терміну реалізації проекту, то він є економічно при-
вабливим (прибутковим), якщо NPV<0, то проект є неокупним. Якщо NPV 
дорівнює нулю, то надходжень від проекту вистачить лише для відновлен-
ня вкладеного капіталу. 
Індекс прибутковості визначається як відношення суми майбутніх 
потоків коштів до початкового капіталовкладення: 
1
1
1
(1 )
N
t
t
t
CF NPV
PI
IC ICi
   

 .    (37) 
Індекс прибутковості характеризує прибуток на одиницю вкладених 
у проект коштів, тобто ефективність капіталовкладення. Проект є прибут-
ковим при PI > 1 і збитковим при PI < 1.  При виборі альтернативних варі-
антів з приблизно однаковими значеннями NPV перевагу віддають заходу з 
більшим PI. 
Дисконтований термін окупності визначається як найменший період 
часу, коли інвестиції в проект будуть компенсовані дисконтованим         
прибутком від його реалізації: 
1
min( )
(1 )
n
t
t
t
CF
DPP n IC
i
  
  
  
 .    (38) 
Дисконтований термін окупності завжди є більшим за простий тер-
мін окупності (який визначається при i = 0), для неокупних проектів DPP 
> N або взагалі відсутній (нескінченний). 
Внутрішня норма прибутковості IRR визначається як ставка дискон-
тування, при якій NPV = 0: 
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*
*
1
0
(1 )
n
t
t
t
CF
IRR i IC
i
 
    
 
 .   (39) 
Для економічно доцільних проектів IRR i . 
Розрахунки терміну окупності та дисконтованих характеристик зру-
чно виконувати в пакеті MS Excel згідно форми, яка наведена у таблиці 2. 
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4.6 Розрахунок зменшення шкідливих викидів при використанні СУ 
 
Розрахунок зменшення шкідливих викидів за рахунок економії пали-
ва проводять за формулою: 
M c B
i i
,      (40) 
де сі – питомі викиди компонентів (табл. 3-4). 
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Таблиця 3 
Питомі викиди шкідливих продуктів згоряння при факельному спалюванні 
органічного палива в енергетичних котлах [4] 
Викиди Природний газ, г/м3 
Мазут, 
кг/т 
Вугілля, 
кг/т 
Оксиди сірки SOХ (в пере-
рахунку на SO2) 
0,006 – 0,01 ~ 21·SP (17–19)·SP 
Оксиди азоту NOХ (в пере-
рахунку на NO2) 
5 – 11 5 – 14 4 – 14 
Монооксид вуглецю СО 0,002 – 0,005 0,005 – 0,05 0,1 – 0,45 
Вуглеводні 0,016 0,1 0,45 – 1,0 
Водяна пара Н2О 1000 700 230 – 360 
Диоксид вуглецю СО2 2000 ~ 3000 2200 – 3000 
Летюча зола та шлак – 10·АP 10·АP 
 
Примітка: SP та АP відповідно вміст сірки та золи на робочу масу палива, % 
 
Таблиця 4 
Питомі показники викидів в атмосферу шкідливих інгредієнтів у складі 
продуктів згоряння палива 
 
Вид 
палива 
Теплота 
згорян-
ня пали-
ва 
CO2 CH4 N2O NOХ CO 
Орга-
нічні 
спо-
луки 
SO2 
Тверді 
частин-
ки 
кДж /кг г/кг г/кг г/кг г/кг г/кг г/кг г/кг г/кг 
Природний 
газ (на нм3) 35640 1 880 0,17 0,003 1,68 1,68 0,17 незнач. 0,12 
Зріджений 
пропан-
бутан 
47304 2 984 0,05 0,09 2,37 0,47 0,05 незнач. 0,13 
Гас 44748 3 216 0,45 0,03 4,48 0,9 0,22 1 0,29 
Легке наф-
тове пальне 45000 3 301 0,45 0,03 4,50 0,9 0,23 6 0,28 
Мазут 40176 3 109 0,4 0,02 4,02 0,8 0,2 20 0,71 
Вугілля 22500 2 211 0,23 0,03 2,25 45 0,11 16,2 5,45 
Деревне 
паливо 
(20 % W) 
15012 1 496 4,5 0,06 1,5 75 9 2,16 0,22 
 
W – вологість палива, % 
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4.7 Спрощений розрахунок характеристик СУ 
за номограмою фірми Sintsolar 
 
Сьогодні фірми-виробники пропонують номограмами, які дозволя-
ють недосвідченому споживачу обрати приблизну  площу сонячного коле-
ктора з урахуванням його потреб. Спрощений розрахунок характеристик 
елементів сонячної системи ГВП можна проводити, наприклад, за допомо-
гою номограми фірми Sintsolar [11] (рис. 13).  
За відомими даними: кількість мешканців в будівлі та їх потреби у 
гарячій воді за добу визначають об’єм бака - акумулятора. Прийняти сту-
пінь заміщення палива згідно розрахунків (див. розділ 4.3). Враховуючи 
місце розташування будівлі на території країни, орієнтацію і кут нахилу 
сонячного колектора, визначити площу колектора. 
 
5 Висновки по роботі 
 
За результатами розрахунків зробити висновки про енергетичну, 
екологічну та економічну доцільність використання сонячної системи га-
рячого водопостачання в даній місцевості. 
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Рис. 13. Номограма фірми Sintsolar для вибору елементів  
сонячної установки [11]. 
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6 Приклад розрахунку площі СК для системи ГВП 
 
Для родини з чотирьох чоловік, яка мешкає в котеджі під Києвом пе-
редбачається встановити сонячну систему гарячого водопостачання, яка 
працює з квітня по вересень. 
Добова потреба в тепловій енергії для ГВП ДГВПQ  визначається за 
формулою (3): 
Д 1163 85 4 55 15 15817ГВПQ , ( )       Вт·год/ доба. 
Сонячні колектори будуть встановлені під кутом 35° до горизонту і 
орієнтовані на південь. Розрахувати необхідну площу колекторів і кіль-
кість теплоти, яку ця установка може виробити за теплий період року з кві-
тня по вересень включно. 
Розрахуємо теплові потоки за кожну годину для шести місяців роботи со-
нячної системи і занесемо їх в таблицю 4. 
Величини в першу (НВ) і другу (НD) колонки розрахункової таблиці 
заносяться з табл. Д1 відповідно географічній широті міста Києва (50°). 
Величина енергії qі, що надходить на поверхню сонячного колектора роз-
рахована за формулою (5) при значеннях кутів  = 500,  s = 350,   = 7,50 в 
інтервалі часу 11-12 годин та зі збільшенням  на 15° для кожного попере-
днього годинного інтервалу. Схилення Сонця  приймаємо для кожного 
місяця сталим і вибираємо його з таблиці Д1.  
Розрахунки зручно виконувати за допомогою програми Excel. При 
визначенні тригонометричних функцій значення кутів повинні бути вира-
женими в радіанах.  
Коефіцієнт корисної дії сонячного колектора K розрахований за фо-
рмулою (9). Приймаємо: 1 = 0,9; температури tK =55 °C; tO - за даними 
табл. Д2. Для невеликої локальної установки коефіцієнт втрат теплоти 
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прийнято 2 = 0,98. Коефіцієнт, що враховує втрати, обумовлені нестаціо-
нарним теплообміном при змінній хмарності - 3 = 0,9.  
Сума величин по кожному годинному інтервалу від 6 до 12 годин 
подвоюється, щоб отримати величину добового виробництва теплової ене-
ргії в сонячних колекторах. 
Таблиця 5. 
Результати розрахунків 
 
Приймаємо: 1=0,9  2=0,98  3=0,9 
Години 
НВ НD qі
 
О К qі
К 
Вт/м2 
Втгод/
м2 
   Втгод/м2 
1 2 3 4 5 6 7 
квітень 
6-7 125 70 168 0,61 0,533 43 
7-8 251 87 361   93 
8-9 375 104 555   143 
9-10 522 125 782   202 
10-11 585 129 882   228 
11-12 647 132 972   251 
6-18 Всього Втгод/(м2добу) 1920 
травень 
6-7 215 84 220 0,68 0,582 69 
7-8 345 94 410   129 
8-9 473 104 601   189 
9-10 612 125 811   255 
10-11 668 128 902   283 
11-12 724 132 983   309 
6-18 Всього Втгод/(м2добу) 2467 
червень 
6-7 250 84 228 0,75 0,603 82 
7-8 373 97 410   147 
8-9 494 111 592   213 
9-10 625 132 788   283 
10-11 686 132 880   316 
11-12 745 132 958   344 
6-18 Всього Втгод/(м2добу) 2769 
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Продовження таблиці 5 
 
1 2 3 4 5 6 7 
липень 
6-7 216 84 213 0,72 0,617 75 
7-8 362 97 412   145 
8-9 494 111 607   214 
9-10 584 125 754   266 
10-11 666 128 872   307 
11-12 724 132 954   336 
6-18 Всього Втгод/(м2добу) 2687 
серпень 
6-7 146 63 167 0,74 0,61 60 
7-8 275 84 363   130 
8-9 404 104 565   202 
9-10 517 118 740   265 
10-11 579 122 837   300 
11-12 640 125 925   331 
6-18 Всього Втгод/(м2добу) 2578 
вересень 
6-7 63 49 120 0,67 0,575 37 
7-8 181 66 308   94 
8-9 299 84 501   153 
9-10 445 97 728   223 
10-11 512 101 832   255 
11-12 578 104 932   285 
6-18 Всього Втгод/(м2добу) 2093 
 
Аналізуючи результати розрахунку, приходимо до висновку, що бі-
льше всього теплової енергії виробляється в червні - 2769 Вт·год за добу з 
кожного квадратного метра сонячного колектора.  
Необхідна площа A сонячного колектора обчислюється за               
формулою  (11): 
A = 15817/2769 = 5,71 м2. 
Приймається до встановлення 6 колекторів площею 1 м2 кожний. 
Кількість теплової енергії WM, кВт·год, виробленої в сонячному во-
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допідігрівачі за реальних умов хмарності розраховується окремо для кож-
ного місяця за формулою (13). 
В квітні: W1
M
= 10
-3 · 30 · 1920· 6 = 426 кВт· год. 
В травні: W2
M
 = 10
-3
 · 31 · 2467 · 6 = 566 кВт· год. 
В червні: W3
M
 = 10
-3
 · 30 · 2769 · 6 = 615 кВт· год. 
В липні: W4
M
 = 10
-3
 · 31 · 2687 · 6 = 616 кВт· год. 
В серпні: W5
M
 = 10
-3
 · 31 · 2578 · 6 = 591 кВт· год. 
В вересні: W6
M
 = 10
-3
 · 30 · 2093 · 6  = 465 кВт· год. 
Всього, за 6 теплих місяців року може бути вироблено                   
W
РІК 
= 3279 (кВт·год)/рік теплової енергії, що еквівалентно 2,82 Гкал/рік. 
Питоме виробництво теплової енергії, віднесене до одного квадратного 
метру сонячного колектора, складає: 
3279/6 = 546 кВт·год /(м2·рік) = 0,47 Гкал/(м2·рік). 
 
7 Вихідні характеристики для розрахунку сонячної системи ГВП 
 
Для родини з m чоловік, яка мешкає в котеджі під містом А, перед-
бачається встановити сонячну систему гарячого водопостачання (табл. 6), 
яка працює заданий період року. Сонячні колектори будуть встановлені під 
кутом s до горизонту і орієнтовані на південь. Температура нагрітої в ко-
лекторі води tК = 55 °С. Обрати тип колектора, розрахувати його площу і 
кількість теплоти, яку установка може виробити за даний період року. Роз-
рахувати коефіцієнти заміщення палива, річну економію палива та змен-
шення шкідливих викидів в навколишнє середовище. Визначити термін 
окупності сонячного колектора. Провести спрощений розрахунок площі 
колектора за номограмою і порівняти отримані результати.  
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Таблиця 6. 
Вихідні дані. 
 
В
ар
іа
н
т 
Місто 
Період m N s 
Вид 
палива 
Q
Р
Н 
міс. чол. л/доба град. 
МДж/кг 
(МДж/нм3) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Донецьк III-X 5 50 30 вугілля 18,70 
2 Житомир III-X 4 75 35 прир. газ 36,34 
3 Запоріжжя III-XI 6 100 35 мазут 37,05 
4 
Івано-
Франківськ 
III-XI 8 50 40 вугілля 20,03 
5 Тернопіль IV-XI 8 50 30 прир. газ 36,27 
6 Ужгород III-XI 7 75 40 мазут 36,69 
7 Харків III-IX 5 100 40 вугілля 21,53 
8 Херсон II-XI 4 50 35 прир. газ 31,08 
9 Хмельницький III-X 6 75 40 мазут 37,72 
10 Черкаси III-X 8 100 30 вугілля 18,03 
11 Чернігів IV-IX 7 50 35 прир. газ 35,84 
12 Одеса II-XI 6 50 40 мазут 36,84 
13 Полтава III-X 8 75 30 вугілля 18,52 
14 Рівне III-X 7 100 30 прир. газ 35,51 
15 Севастополь I-XII 5 50 40 мазут 37,39 
16 Сімферополь I-XI 4 75 40 вугілля 16,81 
17 Суми IV-IX 6 100 30 прир. газ 37,77 
18 Чернівці III-X 5 75 40 мазут 36,63 
19 Ялта I-XII 4 100 40 вугілля 19,97 
20 Бердянськ I-XI 6 50 35 прир. газ 37,76 
21 Вінниця III-XI 8 75 30 мазут 37,43 
22 Ізмаїл II-XII 7 75 35 вугілля 20,81 
23 Керч II-XII 5 100 35 прир. газ 36,74 
24 Феодосія I-XII 4 80 30 мазут 37,04 
25 Кіровоград III-XI 6 75 30 вугілля 18,71 
26 Луганськ III-XI 8 100 40 прир. газ 37,50 
27 Луцьк III-X 7 50 35 мазут 38,92 
28 Львів IV-X 5 75 35 вугілля 19,52 
29 Маріуполь II-XI 4 100 40 прир. газ 37,04 
30 Київ IV-IX 4 50 30 мазут 37,04 
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ДОДАТКИ 
Таблиця Д1 
Питома теплова енергія, Вт /м2, прямого HB та розсіяного HD  сонячного  
випромінювання, що надходить на 1 м2 горизонтальної поверхні  
при безхмарному небі 
 
Місяць, 
схилення 
 Н 
Години доби до полудня 
4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Січень 
 
 = –20,90 
44
о
 
НВ     63 196 272 349 
НD     49 70 80 91 
46
о
 
НВ     56 161 234 307 
НD     49 70 80 91 
48
о
 
НВ     42 140 203 265 
НD     49 70 80 91 
50
о
 
НВ     35 119 185 251 
НD     42 56 73 91 
52
о
 
НВ     28 91 154 216 
НD     35 56 70 84 
Лютий 
 
 = – 130 
44
о
 
НВ    62 203 300 391 482 
НD    24 70 84 94 105 
46
о
 
НВ    47 182 265 356 447 
НD    21 77 105 114 112 
48
о
 
НВ    33 161 237 332 426 
НD    19 77 105 114 112 
50
о
 
НВ    21 147 216 297 377 
НD    17 77 98 114 119 
52
о
 
НВ    15 126 203 269 335 
НD    12 70 91 105 119 
Березень 
 
 = – 2,40 
44
о
 
НВ   35 185 335 454 541 629 
НD   35 63 91 105 112 119 
46
о
 
НВ   35 171 307 426 513 604 
НD   35 66 98 112 119 126 
48
о
 
НВ   28 161 293 405 492 580 
НD   42 70 98 119 126 133 
50
о
 
НВ   28 154 279 391 471 552 
НD   42 70 98 119 126 133 
52
о
 
НВ   28 147 265 377 450 524 
НD   35 66 98 112 126 140 
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Продовження таблиці Д1 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Квітень 
 
 = + 9,40 
44
о
 
НВ   112 258 405 559 635 712 
НD   70 91 111 126 133 140 
46
о
 
НВ   112 251 390 538 615 691 
НD   77 94 112 133 136 140 
48
о
 
НВ  7 112 248 384 531 597 663 
НD  28 76 91 105 133 136 140 
50
о
 
НВ  7 126 251 377 524 587 649 
НD  28 70 87 105 126 129 133 
52
о
 
НВ  14 126 251 377 503 569 635 
НD  28 70 84 98 126 129 133 
Травень 
 
 = 18,80 
44
о
 
НВ  42 203 342 482 663 716 782 
НD  35 77 94 112 119 126 133 
46
о
 
НВ 2 42 210 342 475 649 695 768 
НD 2 42 77 94 112 119 133 133 
48
о
 
НВ 8 49 216 346 475 622 677 740 
НD 8 42 77 94 112 133 136 140 
50
о
 
НВ 14 56 216 346 475 615 670 726 
НD 14 42 84 94 105 133 129 133 
52
о
 
НВ 24 63 223 349 475 615 639 712 
НD 17 49 84 94 105 126 126 126 
Червень 
 
 = 23,10 
44
о
 
НВ 9 77 237 381 524 656 733 810 
НD 13 49 77 91 105 119 119 119 
46
о
 
НВ 12 84 237 374 510 642 712 782 
НD 14 49 84 98 112 126 126 126 
48
о
 
НВ 16 91 244 374 503 635 698 761 
НD 19 49 84 98 112 133 133 133 
50
о
 
НВ 21 91 251 374 496 629 688 747 
НD 23 56 84 98 112 133 133 133 
52
о
 
НВ 27 105 258 377 496 622 684 747 
НD 29 63 84 98 112 126 126 126 
Липень 
 
 = 21,20 
44
о
 
НВ 9 77 182 349 510 622 718 761 
НD 7 49 84 102 112 126 132 133 
46
о
 
НВ 15 91 196 349 492 608 702 747 
НD 8 49 84 99 112 126 128 133 
48
о
 
НВ 16 91 210 356 496 594 686 733 
НD 13 56 84 99 112 126 129 133 
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Продовження таблиці Д1 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
50
о
 
НВ 17 105 216 363 496 587 669 726 
НD 17 56 84 98 112 126 129 133 
52
о
 
НВ 33 119 223 363 496 587 667 719 
НD 21 56 84 100 112 119 126 136 
Серпень 
 
 = 13,50 
44
о
 
НВ  21 126 279 433 559 639 719 
НD  28 70 91 112 119 122 126 
46
о
 
НВ  28 133 279 426 538 608 677 
НD  28 70 87 105 119 126 133 
48
о
 
НВ  35 133 276 414 524 590 656 
НD  35 70 87 105 119 126 133 
50
о
 
НВ  35 147 276 405 519 581 642 
НD  35 63 84 105 119 122 126 
52
о
 
НВ  42 147 276 398 510 573 635 
НD  35 63 84 108 112 115 119 
Вересень 
 
 = 2,20 
44
о
 
НВ   70 203 342 510 569 629 
НD  28 42 63 91 105 112 119 
46
о
 
НВ   77 199 335 489 552 615 
НD  28 42 63 84 107 112 119 
48
о
 
НВ   63 182 321 468 534 601 
НD  28 49 66 84 105 108 112 
50
о
 
НВ   63 182 300 447 513 580 
НD  28 49 66 84 98 101 105 
52
о
 
НВ   56 168 300 433 492 552 
НD  28 49 66 84 91 98 105 
Жовтень 
 
 = – 9,60 
44
о
 
НВ   21 108 196 405 457 510 
НD   9 43 63 84 91 98 
46
о
 
НВ   21 98 175 370 419 468 
НD   7 42 63 84 91 98 
48
о
 
НВ   14 84 154 342 395 447 
НD   3 40 63 84 87 91 
50
о
 
НВ   7 70 133 328 374 419 
НD   2 40 63 77 80 84 
52
о
 
НВ   7 63 119 300 346 391 
НD   2 29 56 77 77 77 
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Продовження таблиці Д1 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Листопад 
 
 = – 18,90 
44
о
 
НВ    22 84 293 342 391 
НD    16 49 70 77 84 
46
о
 
НВ    19 70 251 304 356 
НD    14 42 70 77 84 
48
о
 
НВ    15 56 237 276 326 
НD    13 35 63 73 84 
50
о
 
НВ    12 42 216 251 286 
НD    12 35 56 66 77 
52
о
 
НВ    8 35 168 210 251 
НD    8 28 56 63 70 
Грудень 
 
 = – 230 
44
о
 
НВ     49 196 255 314 
НD     28 63 70 77 
46
о
 
НВ     21 161 216 272 
НD     28 63 70 77 
48
о
 
НВ     14 133 192 251 
НD     28 63 70 77 
50
о
 
НВ     7 112 161 210 
НD     28 56 63 70 
52
о
 
НВ     7 77 122 168 
НD     14 49 59 70 
 
Години доби після полудня 
19-20 18-19 17-18 16-17 15-16 14-15 13-14 12-13 
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